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100x100x80

CX2
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Legenda das indicações

400x400x400 Alvenaria (piso) - 400x400x400 mm

100x100x80
Aço pintada - média (ref Brum) - 100x100x80 mm

5U
Caixa padrão 19" - porta acrílico cristal - 5U x 400mm

PC Painel de conexão

SW
Switch 10/100Mbps - BaseTX

RJ45(1) Tomada RJ45 c/ placa plana 2x4" - Bege - 1 módulo - alta

RJ45(2) Tomada RJ45 c/ placa plana 2x4" - Bege - 2 módulos - baixa

RJ45(6) Tomada de piso elevado em caixa (2)x70x90mm - 6 módulos - RJ45

Legenda

100x100x80

Caixa de passagem de embutir na parede

400x400x400

Caixa de passagem de embutir no piso

P
C

5U

Caixa padrão 19" - porta acrílico cristal

RJ45(2)

PT TE 1

PT TE 1

Tomada RJ45 - 0,30m do piso

RJ45(1)

PT TE 3

Tomada RJ45 - 1,80m do piso

RJ45(6)

PT TE 6

PT TE 6 Tomada RJ45 no piso

RJ45(1)

PT TE 3

ø

1

"

3xCSU-4P

TE 1 a 3

ø1"

2xCSU-4P

TE 1 a 2

P
C

SERVIDOR

EXISTENTE

Plano de face do rack (AT1)

Switch 10/100Mbps - BaseTX

Painel de conexão

AT1

SW01 24xRJ45  -- 1

2 x 110 IDC - 4P

10 x RJ45

PC01 25x110 IDC - 4P  -- 1

1 x 110 IDC - 4P

2 x RJ45

RJ45(6)

PT TE 6

PT TE 7

ø1"

12xCSU-4P

TE 6 a 17

RJ45(6)

PT TE 12

PT TE 13

ø
1
"

6xCSU-4P

TE 12 a 17

ø

1
"

15xCSU-4P

TE 1 a 3; 6 a 17

CX1

100x100x80

PROF./ CREA / CAE

ÁREA A SER  AMPLIADA

PROPRIETÁRIO

LOCAL

INSCR. CADASTRAL

AUTOR DO PROJETO

DATA

TIPO DE PROJETO

ESCALA

C.N.P.J. / C.P.F.

ASSUNTO

1/50

OUT/2017

10/12

PROJETO DE CABEAMENTO E TELEFONIA

PLANTAS E DETALHES

179,86 m²

RUA H, QUADRA 4,SETOR A, LOTE 02 - CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, CUIABÁ-MT

CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL - 9

00.577.473/0001-56

CABEAMENTO - TÉRREO

Escala 1/50

PROPRIETÁRIO

C.N.P.J. / C.P.F.

OBRA COMERCIAL - AMPLIAÇÃO

Engº. Civil - Vandiney Pinheiro dos Santos

RN 120008050-5
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NOTAS: 1. ELETRODUTOS NÃO COTADOS TÊM DIÂMETRO NOMINAL DE 25mm (3/4"). ELETRODUTOS NÃO COTADOS TÊM DIÂMETRO NOMINAL DE 25mm (3/4"). 2. OS DIÂMETROS DOS ELETRODUTOS INDICADOS NOS DESENHOS SÃO OS DIÂMETROS DOS ELETRODUTOS INDICADOS NOS DESENHOS SÃO  DIÂMETROS DOS ELETRODUTOS INDICADOS NOS DESENHOS SÃO DIÂMETROS DOS ELETRODUTOS INDICADOS NOS DESENHOS SÃO  DOS ELETRODUTOS INDICADOS NOS DESENHOS SÃO DOS ELETRODUTOS INDICADOS NOS DESENHOS SÃO  ELETRODUTOS INDICADOS NOS DESENHOS SÃO ELETRODUTOS INDICADOS NOS DESENHOS SÃO  INDICADOS NOS DESENHOS SÃO INDICADOS NOS DESENHOS SÃO  NOS DESENHOS SÃO NOS DESENHOS SÃO  DESENHOS SÃO DESENHOS SÃO  SÃO SÃO DIÂMETROS NOMINAIS MÍNIMOS. 3. AJUSTES DE TRAJETO DAS TUBULAÇÕES PODEM OCORRER DURANTE A AJUSTES DE TRAJETO DAS TUBULAÇÕES PODEM OCORRER DURANTE A  DE TRAJETO DAS TUBULAÇÕES PODEM OCORRER DURANTE A DE TRAJETO DAS TUBULAÇÕES PODEM OCORRER DURANTE A  TRAJETO DAS TUBULAÇÕES PODEM OCORRER DURANTE A TRAJETO DAS TUBULAÇÕES PODEM OCORRER DURANTE A  DAS TUBULAÇÕES PODEM OCORRER DURANTE A DAS TUBULAÇÕES PODEM OCORRER DURANTE A  TUBULAÇÕES PODEM OCORRER DURANTE A TUBULAÇÕES PODEM OCORRER DURANTE A  PODEM OCORRER DURANTE A PODEM OCORRER DURANTE A  OCORRER DURANTE A OCORRER DURANTE A  DURANTE A DURANTE A  A A EXECUÇÃO PARA SE OBTER UMA PERFEITA ADEQUAÇÃO PROJETO/OBRA. 4. AS CAIXAS DE PASSAGEM SERÃO EMBUTIDAS NA PAREDE A UMA ALTURA AS CAIXAS DE PASSAGEM SERÃO EMBUTIDAS NA PAREDE A UMA ALTURA  CAIXAS DE PASSAGEM SERÃO EMBUTIDAS NA PAREDE A UMA ALTURA CAIXAS DE PASSAGEM SERÃO EMBUTIDAS NA PAREDE A UMA ALTURA  DE PASSAGEM SERÃO EMBUTIDAS NA PAREDE A UMA ALTURA DE PASSAGEM SERÃO EMBUTIDAS NA PAREDE A UMA ALTURA  PASSAGEM SERÃO EMBUTIDAS NA PAREDE A UMA ALTURA PASSAGEM SERÃO EMBUTIDAS NA PAREDE A UMA ALTURA  SERÃO EMBUTIDAS NA PAREDE A UMA ALTURA SERÃO EMBUTIDAS NA PAREDE A UMA ALTURA  EMBUTIDAS NA PAREDE A UMA ALTURA EMBUTIDAS NA PAREDE A UMA ALTURA  NA PAREDE A UMA ALTURA NA PAREDE A UMA ALTURA  PAREDE A UMA ALTURA PAREDE A UMA ALTURA  A UMA ALTURA A UMA ALTURA  UMA ALTURA UMA ALTURA  ALTURA ALTURA DE 0,30m.
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